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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 gestionat de

Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management POIM

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
PENTRU ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE — PARTEA NEELIGIBILA

STATIE ELECTRICA DE CONEXIUNI 6 kV

din cadrul unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta (CHP)

in cadrul Proiectului ,Cresterea eficientei energetice operationale la AMBRO SA Suceava prin implementarea unei
instalatii de cogenerare de inalta eficienta”

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in baza Contractului de finantare nr. 194/31.07.2018,
My SMIS 115900

Manager Proiect Aprobat,

Dr. Ing. Mihai BANU Reprezentant legal
(AN
Paul-Henri KOHLER

-22.04.2019-
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Pana pe data de 22.04.2020, ora 16:00, ora Romaniei, s-au primit 9 (noua) solicitari de clarificare la Documentatia de Atribuire de
mai sus, dupa cum urmeaza:

- Solicitare 1, primita in data de joi 16.04.2020, la ora 13:23, clarificari (punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) transmise pe e-mail
in data de 21.04.2020 la orele 11:01, 11:06, 11:08 si 11:10;

- Solicitare 2, primita in data de marti 21.04.2020, la ora 09:41, clarificari (punctele 9, 10, 11) transmise pe e-mail in data de
21.04.2020 la orele 11:01, 11:06, 11:08 si 11:10;

- Solicitare 3, primita in data de joi 16.04.2020, la ora 14:43, clarificari (punctele 12,13) transmise pe e-mail in data de
21.04.2020 la orele 15:00, 15:03, 15:04 si 15:06;

- Solicitare 4, primita in data de marti 21.04.2020, la ora 10:32, clarificari (punctele 14, 15) transmise pe e-mail in data de
21.04.2020 la orele 15:00, 15:03, 15:04 si 15:06;

- Solicitare 5, primita in data de miercuri, 21.04.2020, la ora 15:36, dlarificare (pct. 16) transmisa pe e-mail in data de 22.04.2020
orele 14:47, 14:51, 14:53 si 14:56;

- Solicitare 6, primita in data de miercuri 22.04.2020, la ora 10:28, clarificari (punctele 17, 18, 19, 20, 21) transmise pe e-mail
mail in data de 22.04.2020 orele 14:47, 14:51, 14:53 si 14:56;

- Solicitarea 7, primita in data de miercuri 22.04.2020, la ora 13:49, clarificare (pct. 22) transmisa pe e-mail in data de
22.04.2020 orele 14:47, 14:51, 14:53 si 14:56;

- Solicitarea 8, primita in data de miercuri 22.04.2020, la ora 14:13, clarificare (pct. 23) transmisa pe e-mail in data de
22.04.2020 orele 14:47, 14:51, 14:53 si 14:56;

- Solicitarea 9, primita in data de miercuri 22.04.2020, la ora 12:56, clarificare (pct. 24) transmisa pe e-mai in data de
22.04.2020 orele 14:47, 14:51, 14:53 si 14:56.
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Nr CLARIFICARE SOLICITATA RASPUNS
crt.
SOLICITARE 1

1 Am observat cd intreg caietul de sarcini este orientat cdtre Indicarea producatorului Electroalfa sau similara se va interpreta ca
producdtorul Electroalfa iar in lista de materiale sunt cerute pot fi si echipamente similare din punct de veder calitate, specificatii
echipamente , Electroalfa” sau similare. Va informam ca tehnice si certificari, iar aceasta se aplica si pentru fisele tehnice,
echipamentele noastre nu sunt similare din punct de vedere al implicit deviatii de ordin tehnic, de exemplu mérimea celulelor si
calitdtii, specificatiilor si certificdrilor cu echipamentele Electroalfa, respectiv a containerului, modul de creare a cuplei intre cele doua
avdnd in spate multi ani de testare si dezvoltare ce au condus la un bare etc. Da, se accepta echipamente cu deviatii fatd de cerintele din
inalt grad de fiabilitate si sigurantd in exploatare. Tot in acelasi fisa tehnica.
context am observat si cd fisele tehnice sunt create dupd specificul
Electroalfa ceea ce automat vor conduce un dezavantaj competitiv si
la deviatii de ordin tehnic, de exemplu mdrimea celulelor si respectiv
a containerului, modul de creare a cuplei intre cele doua bare
etc. Vd rugdm sd clarificati dacd se acceptd echipamente cu deviatii
fatd de cerintele din fisa tehnicd.

2 In fisele tehnice apar neconcordante intre mdrimile cerute, si anume:

La curentul de stabilitate termic al celulei este cerut 31,5kA 1s

La curentul de stabilitate termic al intrerupdtorului din interiorul
celulei este cerut 25kA 1s

Mentionam cd certificarea pentru stabilitate termicd a unei celule la
31,5kA 1s se obtine in conditiile in care toate elementele
constructive rezistd la 31,5kA 1s inclusiv intrerupdtorul.

Vd rugdm sd confirmati care este valoarea curentului de stabilitate
termica ce va fi luatd in considerare

Toate echipamentele din componenta celulelor vor avea curentul de
stabilitate termic 31,5kA 1s
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Considerdnd cd fiecare producdtor poate optimiza aranjarea
celulelor in functie de modelul propriu constructiv va rugdm sd
confirmati cd dimensiunile containerului pot fi ajustate in vederea
optimizdrii spatiului si a costurilor acestuia. Daca exista limitdri ale
spatiului de amplasare vd rugdm sa le specificati.

Da, fiecare producator poate optimiza aranjarea celulelor in functie
de modelul propriu constructiv, astfel ca dimensiunile containerului
pot fi ajustate in vederea optimizarii spatiului si a costurilor acestuia.
Daca nu sunt deviatii foarte mari fata de specificatiile tehnice, nu
exista limitari ale spatiului de amplasare.

Este cerut un post de transformare tip Electroalfa inclusiv cu desen
de amplasare interior si dimensiuni. Considerdm aceastd cerintd
restrictivd, fiecare producdtor avdnd design-ul interior propriu. Vi
rugdm sd confirmati cd se poate oferta acest post de transformare
cu alte dimensiuni fatd de cele prezentate in caietul de sarcini.

Pentru postul de transformare tip Electroalfa, se poate considera un
design interior propriu. Confirmam c3 se poate oferta acest post de
transformare cu alte dimensiuni fatd de cele prezentate in caietul de
sarcini, dar fara abateri foarte mari fata de specificatiile tehnice.

in fise tehnice se precizeazd tensiunea maxima de serviciu/nominald
7.2kV respectiv 6kV iar in caracteristicile celulei se cer 24kV pentru
plafonul de 2500A 31.5kA. Mentiondm cd tensiunea nominala
trebuie sd fie mai mare decdt tensiunea de serviciu deci cel mai
probabil aici valorile au fost inversate. V& rugdm confirmati. De
asemenea in cadrul aceleiasi clarificdri vd rugém sd confirmati care
este valoarea tensiunii nominale a celulelor 7,2kV sau 24kV.

Se vor lua in consideratie urmatoarele tensiuni:
Tensiune izolatie: 7,2kV

Tensiune serviciu:  6kV

Atat in celula de 630A cédt siin cea 1250A se cer 4 cabluri pe fazd de
150mm?. Capacitatea unui singur set de cabluri cu sectiunea
150mm? in cel mai defavorabil caz este de 300A ceea ce inseamnd o
supradimensionare a necesarului de cabluri pentru celulele de 630A.
Vd rugdm sd acceptati folosirea a doua cabluri pe fazd.

Pentru numarul de cabluri conectate se va consulta schema
monofilara E.6.01. Pentru celula de 630A se va conecta un cablu pe

faza, celulele vor fi prevazute cu posibilitate conectare 4 cabluri pe
faza.

Atentie |a cele doua variante solicitate pentru cablurile de racord de

la Delgaz. Celulele de sosire vor fi echipate pentru a conecta cabluri
conform precizarilor de mai jos:
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e Varianta cabluri noi : se vor utiliza 5 x 3 x Al/XLPE 1x400mm?>
e Varianta cabluri noi un feeder ( 5 x 3 x Al/XLPE 1x400mm?) si
cabluri mufate cel de al doilea 9 x 3 x Al/XLPE 1x150mm?

Considerdm restrictivd cerinta de a utiliza doar descdrcitoare Varisil,
Vd rugdm sé acceptati si componente de la alti producdtori cu
aceleasi caracteristici tehnice.

Referitor la utilizarea doar a desciircitoare Varisil, va confirmam ca

acceptam si componente de la alti producétori cu aceleasi
caracteristici tehnice.

In fisa tehnica post trafo 2x1000kVA se mentioneazd cd
transformatoarele cu ulei sunt existente. In lista de materiale apar
ca obiecte (Post de transformare complet echipat 2x1000kVA). Va
rog sa clarificati daca trebuie livrate si cele doua transformatoare de
1000kVA sau se vor folosi transformatoare existente puse la
dispozitie de cdtre beneficiar?

Posturile trafo 2x1000kVA, transformatoarele cu ulei sunt existente.
Acestea nu trebuie livrate, se vor folosi transformatoare existente
puse la dispozitie de citre beneficiar.

SOLICITARE 2

Deoarece este modificare de schemd operativd prin conectarea unui
generator, exista aviz racordare pentru generator?

Inca nu exista racordul de racordare pentru generator. Este aproape
finalizata documentatia ce trebuie trimisa in vederea obtinerii
acordului, dar din cauza influentei coronavirusului COVID-19 nu am
reusit sa o finalizam.

10

Se doreste si spor de putere sau doar se redimensioneazd céile de
curent?

Nu se doreste spor de putere. ATR existent este pentru un consum
maxim de 20 MWA, care s-a mentinut si pentru fiderii de alimentare
de la statia de distributie E-ON la statia noua de conexiuni 6 kV, iar
statia este prevazuta pentru un consum maxim de 16 MWA.

11

Existd certificat de urbanism?

Exista certificat de urbanism si autorizatie de construire pentru
proiectul de Cogenerare, in care este inclusa si statia electrica de
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conexiuni de 6 kV (valoarea estimata a statiei este inclusa in devizul
proiectului). Pe planul general al proiectului nu este insa prevazuta

amplasarea statiei de 6 kV, nefiind stabilita la acea data varianta
aleasa.

Daca va fi nevoie sa se obtina un nou certificat de urbanism, atunci
va trebui intocmita documentatia DTAC.

SOLICITARE 3

12

Va solicitam sa ne sprijiniti cu formularele in format editabil
(Word/Excel) ce trebuiesc transmise completate cu datele
societatii :

Formular 1 — Scrisoare de inaintare
Formular 2 — Declaratie de eligibilitate
Formular 3 — Certificare de participare cu o Oferta independenta

Formular 4 — Informatii privind situatia economica si financiara a
Operatorului economic

Formulfar 5 - Capacitate tehnica si experienta anterioara
Formular 6 — Formular Oferta Financiara
Formular 7 — Centralizator de preturi

Formular 8 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art. 14-15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011

Formular 9 - Lista de echipamente, utilaje specifice si personal
calificat pentru indeplinirea obiectivelor aferente Proiectului

Va trimitem in atasament formularele solicitate in format editabil,

respectiv Formularele F1-F10 in format Word, respectiv fisierul
»,Formulare-draft”.
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Formular 10 — Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de munca

13

Va rugam sa ne precizati daca formularele documentelor de licitatie
mentionate mai jos sunt solicitate ca devize de lucrari intr-un
program de devize sau se accepta exact aceleasi formulare dar
varianta Excel :

Formular F1 — Devizul general

Formular F2 — Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe
obiecte

Formular F3 — Listele cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari

Formular F4 — Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente
tehnologice, inclusiv dotari

Formularele solicitate ca devize de lucrari se vor trimite in forma din
documentatia de atribuire. Aveti in atasamente forma editabila in
format Word, respectiv fisierul ,,Formulare-draft”, conform
documentatiei de atribuire, iar pentru usurarea modului de lucru, va
trimitem si forma editabila in format Excel, respectiv fisierul
»Formulare F1, F2, F3, F4 si F5”,

SOLICITARE 4

14

Avand in vedere starea de urgenta si restrictiile care sunt la aceasta
data la nivel mondial si national, va rugam sa acceptati depunerea
ofertelor in format electronic, la adresa de e-mail de contact
precizate in procedura, respectiv modificarea paragrafelor din DA in

care se solicita documentele in original la sediul AMBRO SA Suceava.

Avand in vedere starea de urgenta si restrictiile care sunt la aceasta
data la nivel national si mondial, va comunicam ca acceptam
depunerea ofertelor pana la data prevazuta in calendarul procedurii
in format electronic, la adresele de e-mail de contact precizate in
documentatia de atribuire, la Sectiunea |, pct. 5.6 - Depunerea
Ofertei. Precizez ca Oferta va fi trimisa in mod obligatoriu pe adresa
de e-mail mihai.banu@ambro.ro.

Deoarece avem nevoie de exemplarul in original la dosarul
proiectului, este obligatoriu ca in maxim 7 zile calendaristice de la
data depunerii Ofertei in format electronic sa primim Oferta in
original la sediul Beneficiarului privat indicat in documentatia de
atribuire, la Sectiunea |, pct. 5.6 - Depunerea Ofertei, respectiv :

7M1
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AMBRO SA, Calea Unirii, nr. 24, Suceava, judetul Suceava, cod postal
720019, Romania, in atentia Dlui Mihai BANU/Dnei Carmen
MUNTEANU, personal sau prin curierat rapid.

15

La modul de prezentare a propunerii tehnice si

financiare, 5.PREZENTAREA OFERTEI, la punctul 5.5 Modul de
prezentare a propunerii tehnice si financiare, se solicita “Operatorul
economic trebuie sa prezinte Formularele F2, F3, F4, F5 si F6
completate cu datele ofertei.”

Intrucat caracterul lucrarii este de executie, antemasuratorile sunt
livrabile in cadrul projectului. Intrucat ele nu au fost postate in cadrul
proiectului, va rugam sa renuntati la aceasta cerinta si sa acceptati
prezentarea propunerii financiare in formatul transmis in cadrul
documentatiei de atribuire.

Pentru redactarea si compararea corecta a Ofertelor nu putem
accepta solicitarea de a renunta la prezentarea Formularele F2, F3,
F4 si F5 completate cu datele ofertei de catre Ofertanti. Aceste
Formulare vor fi completate conform cerintelor din documentatia de
atribuire, pe baza datelor din Anexa 7 - Liste de materiale,
centralizator instalatii electrice din Documentatia de atribuire.

Formularul F6 este Graficul general de realizare a investitiei pe care il
veti redacta conform modelului din Documentatia de atribuire.

Pentru usurarea completarii, va trimitem in atasament formularele
in format editabil (Word si Excel), respectiv fisierele ,Formulare-
draft” si ,Formulare F1, F2, F3, F4 si F5”.

SOLICITARE 5

16

Lista transmisa de AMBRO (cap.9) corespunde cu varianta de
inlocuire a unui fider E-ON si mufarea celui de al doilea. Insa in
documentatia de atribuire se mentioneaza ca aceasta varianta este
optionala (p-ctul 2.1.4) si se va oferta separat. Se solicita sa ofertam
ca varianta de baza inlocuirea ambilor fideri. Cum procedam avand
in vedere ca lista atasata este pentru varianta optionala ?

Avand in vederea necorelarea din documentatia de atribuire
semnalata, va trimitem in atasament fisierul « Formularele Fi1;F2,
F3, F4, F5 rev. fideri noi » adaptat cu lista pentru varianta Fideri noi
inclusa (cap. 9a din sheet-ul LISTE-F3), varianta anterioara cu un fider

nou si mufarea celui de al doilea fider fiind cea corespunzatoare cap.
9.

Mentionam ca este marcat cu rosu ce am adaugat in fisier, respectiv:

-La formularul F1 s-a considerat cu 2 totaluri functie de variantele
cap. 9 si cap. 9a.
-S-a adaugat formular F2 pentru cap. 9a
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Piic.




* K
* =
* *

*
*axt

UNIUNEA EUROPEANA

~

Iinstrumants Structurale
2014-2020

- 5-a adaugat lista de cantitati in Liste=F3
-S-au adaugat 2 variante la centralizatorul IE

SOLICITARE 6

17

In plansa E3.02 - Statie electrica redresoarele sunt figurate intr-un
dulap unic si bateria de acumulatoare intr-un dulap separat. In
Anexa 7, tab Liste, Cap. 5 se specifica "Dulap cu

redresori 400Vca/220Vcc, 40A, conform specificatie FT17 si baterie
de acumulatoare 220Vcc, 100Ah, conform specificatie FT16", Va
rugam comunicati care este varianta ceruta si daca este acceptata
varianta cu redresoarele in dulapuri separate

Solutia constructiva finala depinde de fiecare furnizor in parte —se
accepta redresoare cu dulapuri separate.

18

Va rugam precizati daca amplasarea serviciilor Interne (redresoare,
PSica, PSicc, Bateria de Acumulatoare) din plansa E3.02 - Statie
electrica este obligatorie. In caz contrar va rugam specificati daca
este permisa amplasarea redresoarelor in vecinatatea Bateriei de
Acumulatoare.

Solutia constructiva finala depinde de fiecare furnizor in parte —
daca se doreste se pot monta redresoarele in vecinatatea bateriei.

19

In Memoriu Tehnic, pct. 2.1.5.b se specifica: "Bateria de
acumulatoare proiectate este de tip . . . cu electrozii imobilizati in gel
..." In Specificatia Tehnica E.FT16 Baterie de Acumulatoare de
Curent Continuu 220V la pct. 3.4 se specifica "Electrolit AGM sau
imobilizat in gel". Va rugam specificati daca se accepta baterii de
acumulatoare in tehnologie AGM

Se respecta Fisa Tehnica.

20

In Memoriu Tehnic, pct. 2.1.5.b se specifica "Redresoarele vor
functiona in paralel”. In Specificatia Tehnica E.FT17 pct. 3.6 se
specifica "Posibilitate de functionare in paralel cu alte redresoare de
acelagi tip". VVa rugam specificati daca in regim normal redresoarele

Redresoarele vor functiona in paralel.

911
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vor functiona in paralel.

21

In Specificatia Tehnica E.FT17 Redresor la pct. 2.12 se cere
"Asigurarea transmiterii la distantd a principalelor mérimi de func. si

defecte". Va rugam precizati modalitatea de transmitere la distanta
a respectivelor informatii:

- prin contacte libere de potential
- prin comunicatie de date

In cazul comunicatiei de date, va rugam precizati
caracteristicile principale ale interfetei: suport fizic si
protocol de comunicatie

Protocol Modbus-TCP/IP.

SOLICITARE 7

22

Analizand documentatia si planurile puse la dispozitie in aceasta am
constatat ca vor fi necesare pentru a executa unele parti de lucrare
mai multe utilaje pentru lucrul la inaltime.

Va rugam sa ne comunicati cum si sub ce forma putem cota aceste
utilaje in devizele primite de la dvs? In practica uzuala aceste se
oferteaza in ore de utilaj.

In liste unele utilaje au prevazute ca U.M. “set” iar altele “ore”.

Daca se accepta sa se oferteze in ore de utilaj fiecare dintre ofertanti
va oferta cantitati diferite fata de cele din formulare si asta pentru ca
fiecare va avea tehnologia sa de executie. De aceea, este necesar a
mentine in Ofertele d-voastra unitatile de masura conform listelor
din documentatia de atribuire.

SOLICITARE 8

23

"Referitor la sistemul de stingere INERGEN/300 bar cu listele de
materiale/coduri din ANEXA 8 - SISTEM DE STINGERE INCENDIU CU
INERGEN, se accepta solutie alternativa de la alti producatori, care

vor indeplini cerintele standardelor aplicabile si adaptate

Da, se accepta solutii alternative de la alti producatori, care vor
indeplini cerintele standardelor aplicabile si adaptate proiectului.

1011

P




* * %

* *
* *

* *
*axk

UNIUNEA EUROPEANA

Instrumants Btructurale
2014-2020

proiectului?",

SOLICITARE 9

24 | Datorita volumului mare de documentatie si datorita faptului ca

oferta contine peste 400 de repere ce trebuiesc cerute in piata iar pentru obtinerea ofertelor pentru reperele din documentatie,

scopul nostru este sa prezentam o oferta cat se poate de acceptam decalarea termenului de depunere a ofertelor pana in
competitiva, va rugam sa acceptati amanarea depunerii ofertei data de 05.05.2020 ora 12:00.
comerciale pana in data de 5 Mai 2020,

Avand in vedere volumul mare de documentatie si timpul necesar

Anexa nr. 1 - Formulare — draft
Anexa nr. 2 - Formulare F1, F2, F3, F4, F5

Anexa nr. 3 - Formulare F1, F2, F3, F4, F5 rev. fideri noi
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